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WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJ ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: przetargu na ,PRZEBUDOWE BUDYNKU NA PLACU WOLNOSCI W KAMIENSKU”

W odpowiedzi na zalaczone pytania informujemy:

1. Jaki rodzaj podgrzewaczy do wody nalezy zastosowaé, opis techmczny mowi o 1 podgrzewaczu o poj.
100 dm’, natomiast pozostata dokumentacja o 9 podgrzewaczach o poj. 5 dm*?

2. Jaki zlewozmywak nalezy przyja¢, jednokomorowy z ociekaczem, czy dwukomorowy?

3. W przedmiarze brak takich elementéw zestawu wodomierzowego, jak zawory antyskazeniowe, filtry,
zawory kulowe, czy przedmiar zostanie uzupelniony o te pozycje?

4. W pozycjach dotyczacych montazu baterii brak przylacza elastycznego i zaworéw katowych, czy baterie
maja by¢ stojace czy scienne?

5. Czy otuliny rur 20 mm powinny by¢ gr. 9 mm (wg projektu) czy 15 mm (wg przedmiaru)?

Odpowiedzi:

Ad.1. Nalezy przyja¢ 9 szt. podgrzewaczy o poj. 5 dm’.

Ad.2. Nalezy przyjaé zlewozmywak dwukomorowy.

Ad.3. Nalezy przyjaé zestaw wodomierzowy zawor antyskazeniowy, filtry, zawory kulowe jako kpl.

Ad.4. Nalezy przyjaé baterie stojace, natomiast przylqcze elastyczne i zawory katowe nalezy ujaé w
pozycji montazu baterii.

Ad.5. Nalezy przyjaé¢ otuliny rur 20 mm gr. 9 mm wg projektu.
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